
区域 线路名称 d5000名称 电压等级(kV)
额定电流

（A）
额定电流类型

最大历史电流

（A）

最大历史电流

日期
负载率（%） 线路性质

线路可开
放容量

(kW)

实际可开放容

量(kW)

所属主变

所属母线

变电站名称/主变名称 可开放容量(MW)

句容 容马1R01线 江苏.容东变/10kV.容马1R01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
75.62 2024-04-13 15.59 轻载 4570.4 4570.4

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅰ段母线

句容 容南1R02线 江苏.容东变/10kV.容南1R02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
14.77 2024-04-22 3.05 轻载 5624.32 5624.32

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅰ段母线

句容 容白1R03线 江苏.容东变/10kV.容白1R03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅰ段母线

句容 容镇1R04线 江苏.容东变/10kV.备用1R04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
193.1 2024-04-28 39.81 轻载 2535.64 2535.64

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅰ段母线

句容 容仑Ⅰ1R05线 江苏.容东变/10kV.容仑Ⅰ1R05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
93.56 2024-04-10 19.29 轻载 4259.68 4259.68

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅰ段母线

句容 容甲1R06线 江苏.容东变/10kV.容甲1R06线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
47.48 2024-04-30 9.79 轻载 5057.78 5057.78

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅱ段母线

句容 容庄1R07线 江苏.容东变/10kV.容庄1R07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
182.9 2024-05-01 37.71 轻载 2712.31 2712.31

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅱ段母线

句容 容井1R09线 江苏.容东变/10kV.容井1R09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
43.96 2024-05-01 9.06 轻载 5118.75 5118.75

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅱ段母线

句容 容祥1R10线 江苏.容东变/10kV.容祥1R10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
19.69 2024-04-03 4.06 轻载 5539.1 5539.1

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅱ段母线

句容 容仑Ⅱ1R11线 江苏.容东变/10kV.容仑Ⅱ1R11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
73.86 2024-04-11 15.23 轻载 4600.88 4600.88

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅲ段母线

句容 容姜1R08线 江苏.容东变/10kV.容姜1R08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
84.76 2024-04-18 17.48 轻载 4412.09 4412.09

容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅱ段母线

句容 西石Ⅱ1X13线 江苏.容西变/10kV.西石Ⅱ1X13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
169.6 2024-04-17 34.97 轻载 2942.66 2942.66

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅲ段母线

句容 容开Ⅱ1X12线 江苏.容西变/10kV.西京Ⅰ1X12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
78.75 2024-04-03 16.24 轻载 4516.19 4516.19

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅱ段母线

句容 水畔Ⅱ1X10线 江苏.容西变/10kV.水畔Ⅱ1X10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
126.84 2024-04-07 26.15 轻载 3683.27 3683.27

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅱ段母线

句容 京西1X09线 江苏.容西变/10kV.京西1X09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
13.52 2024-04-07 2.79 轻载 5645.97 5645.97

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅱ段母线

句容 西京Ⅱ1X08线 江苏.容西变/10kV.西京Ⅱ1X08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
4.9 2024-05-06 1.01 轻载 5795.27 5795.27

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅱ段母线

句容
总部大楼Ⅱ

1X07线 江苏.容西变/10kV.总部大楼Ⅱ1X07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
18.97 2024-04-11 3.91 轻载 5551.57 5551.57

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅱ段母线

句容 西开Ⅱ1X11线 江苏.容西变/10kV.西开Ⅱ1X11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
69.24 2024-05-06 14.28 轻载 4680.9 4680.9

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅱ段母线

句容 容开Ⅰ1X01线 江苏.容西变/10kV.总部大楼Ⅰ1X01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
50.88 2024-04-27 10.49 轻载 4998.89 4998.89

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅰ段母线

句容 容镇1X02线 江苏.容西变/10kV.容镇1X02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
13.81 2024-04-07 2.85 轻载 5640.95 5640.95

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅰ段母线

句容 西宝1X03线 江苏.容西变/10kV.西宝1X03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
109.37 2024-04-22 22.55 轻载 3985.85 3985.85

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅰ段母线

句容 西石Ⅰ1X04线 江苏.容西变/10kV.西石Ⅰ1X04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
60.52 2024-04-02 12.48 轻载 4831.93 4831.93

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅰ段母线

句容 水畔Ⅰ1X05线 江苏.容西变/10kV.水畔Ⅰ1X05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
94.44 2024-04-07 19.47 轻载 4244.43 4244.43

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅰ段母线

句容 西开Ⅰ1X06线 江苏.容西变/10kV.西开Ⅰ1X06线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
68.45 2024-04-08 14.11 轻载 4694.58 4694.58

容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅰ段母线



句容 白鹭苑1R16线 江苏.容东变/10kV.白鹭苑1R16线 10kV 485 缺省经验值 7.03 2024-05-03 1.45 轻载 5758.38 5758.38
容东变/江苏.容东

变/#1主变
88.43 Ⅳ段母线

句容 西开Ⅲ1X14线 江苏.容西变/10kV.备用1X14线 10kV 485 缺省经验值 12.75 2024-05-06 2.63 轻载 5659.31 5659.31
容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅲ段母线

句容 西开Ⅳ1X15线 江苏.容西变/10kV.备用1X15线 10kV 485 缺省经验值 4.21 2024-05-06 0.87 轻载 5807.22 5807.22
容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅲ段母线

句容 阳山1X16线 江苏.容西变/10kV.备用1X16线 10kV 485 缺省经验值 254.99 2024-04-28 52.58 中载 1463.71 1463.71
容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅲ段母线

句容 西宁1X17线 江苏.容西变/10kV.备用1X17线 10kV 485 缺省经验值 41.7 2024-04-02 8.6 轻载 5157.89 5157.89
容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅲ段母线

句容 西容1X18线 江苏.容西变/10kV.备用1X18线 10kV 485 缺省经验值 44.33 2024-04-13 9.14 轻载 5112.34 5112.34
容西变/江苏.容西

变/1号主变
57.92 Ⅲ段母线

句容 戴村1H31线 江苏.华阳变/10kV.戴村1H31线 10kV 485 缺省经验值 24.91 2024-04-10 5.14 轻载 5448.69 5448.69 华阳变/ 0
句容 北相1H21线 江苏.华阳变/10kV.北相1H21线 10kV 485 缺省经验值 1.71 2024-05-03 0.35 轻载 5850.52 5850.52 华阳变/ 0
句容 暨南1R17线 江苏.容东变/10kV.暨南1R17线 10kV 485 0 容东变/ 0

句容 仑山湖153线 镇江.东昌变/10kV.仑山湖153线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
15.7 2024-05-01 3.24 轻载 5608.21 5608.21

东昌变/镇江.东昌

变/1号主变
9.93 Ⅰ段母线

句容 崇明182线 镇江.崇明变/10kV.崇明182线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
70.08 2024-04-14 14.45 轻载 4666.35 4666.35

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅰ段母线

句容 羊角山183线 镇江.崇明变/10kV.羊角山183线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
138.84 2024-04-26 28.63 轻载 3475.43 3475.43

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅰ段母线

句容 福强2F24线 镇江.福地变/20kV.福强2F24线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
123.44 2024-04-12 25.45 轻载 7484.31 7484.31

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅱ段母线

句容 石富1S10线 镇江.石狮变/10kV.备用1S10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
21.51 2024-04-06 4.44 轻载 5507.58 5507.58

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 和镇1H10线 镇江.和平变/10kV.和镇1H10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
77.3 2024-04-08 15.94 轻载 4541.3 4541.3

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 福宝Ⅱ2F25线 镇江.福地变/20kV.福宝Ⅱ2F25线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
75.96 2024-04-12 15.66 轻载 9129.02 9129.02

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅱ段母线

句容 福同2F26线 镇江.福地变/20kV.福同2F26线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 11760.28 11760.28

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅱ段母线

句容 世茂Ⅱ2F27线 镇江.福地变/20kV.世茂Ⅱ2F27线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
97.76 2024-05-06 20.16 轻载 8373.87 8373.87

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅱ段母线

句容 福纳2F28线 镇江.福地变/20kV.福纳2F28线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 11760.28 11760.28

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅱ段母线

句容 福宁2F29线 镇江.福地变/20kV.福宁2F29线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
28.48 2024-05-05 5.87 轻载 10773.73 10773.73

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅱ段母线

句容 福阳Ⅱ2F31线 镇江.福地变/20kV.福阳Ⅱ2F31线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
177.6 2024-05-06 36.62 轻载 5608.21 5608.21

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅲ段母线

句容 福狮Ⅱ2F32线 镇江.福地变/20kV.福狮Ⅱ2F32线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
176.89 2024-05-06 36.47 轻载 5632.81 5632.81

福地变/镇江.福地

变/2号主变
30.9 Ⅲ段母线

句容 福超Ⅰ2F33线 镇江.福地变/20kV.备用2F33线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 11760.28 11760.28 福地变/ 0

句容 福超Ⅱ2F34线 镇江.福地变/20kV.备用2F34线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 11760.28 11760.28 福地变/ 0

句容 同人Ⅲ2F35线 镇江.福地变/20kV.同人Ⅲ2F35线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 11760.28 11760.28 福地变/ 0

句容 福金2F11线 镇江.福地变/20kV.福金2F11线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
22.85 2024-04-14 4.71 轻载 10968.75 10968.75

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 福宝Ⅲ2F12线 镇江.福地变/20kV.福宝Ⅲ2F12线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
159.31 2024-04-17 32.85 轻载 6241.78 6241.78

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 福三2F13线 镇江.福地变/20kV.福三2F13线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
110.78 2024-04-28 22.84 轻载 7922.86 7922.86

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线



句容 福阳Ⅰ2F14线 镇江.福地变/20kV.福阳Ⅰ2F14线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
145.24 2024-05-06 29.95 轻载 6729.16 6729.16

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 福狮Ⅰ2F15线 镇江.福地变/20kV.福狮Ⅰ2F15线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
79.48 2024-05-06 16.39 轻载 9007.09 9007.09

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 绿动2F16线 镇江.福地变/20kV.绿动2F16线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
363.45 2024-05-04 74.94 重载 0 0

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 同人Ⅰ2F17线 镇江.福地变/20kV.同人Ⅰ2F17线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
13.01 2024-04-19 2.68 轻载 11309.61 11309.61

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 福通2F18线 镇江.福地变/20kV.福通2F18线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
22.5 2024-04-08 4.64 轻载 10980.88 10980.88

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 福宝Ⅳ2F19线 镇江.福地变/20kV.福宝Ⅳ2F19线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
148.76 2024-04-12 30.67 轻载 6607.23 6607.23

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 世茂Ⅰ2F21线 镇江.福地变/20kV.世茂Ⅰ2F21线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
22.85 2024-04-08 4.71 轻载 10968.75 10968.75

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 富达2F22线 镇江.福地变/20kV.富达2F22线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
113.24 2024-04-17 23.35 轻载 7837.64 7837.64

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 福宝Ⅰ2F23线 镇江.福地变/20kV.福宝Ⅰ2F23线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
116.05 2024-04-18 23.93 轻载 7740.3 7740.3

福地变/镇江.福地

变/1号主变
29.71 Ⅰ段母线

句容 桥财139线 镇江.桥头变/10kV.桥财139线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
64.89 2024-04-16 13.38 轻载 4756.24 4756.24

桥头变/镇江.桥头

变/1号主变
26.96 Ⅰ段母线

句容 桥天137线 镇江.桥头变/10kV.金桥137线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
100.94 2024-04-23 20.81 轻载 4131.85 4131.85

桥头变/镇江.桥头

变/1号主变
26.96 Ⅰ段母线

句容 窑业135线 镇江.桥头变/10kV.窑业135线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
113.83 2024-04-13 23.47 轻载 3908.6 3908.6

桥头变/镇江.桥头

变/1号主变
26.96 Ⅰ段母线

句容 桥河133线 镇江.桥头变/10kV.桥河133线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
67.52 2024-04-03 13.92 轻载 4710.69 4710.69

桥头变/镇江.桥头

变/1号主变
26.96 Ⅰ段母线

句容 轧钢131线 镇江.桥头变/10kV.轧钢131线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 桥头变/ 0

句容 桥江Ⅱ132线 镇江.桥头变/10kV.桥江Ⅱ132线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 桥头变/ 0

句容 桥江Ⅰ134线 镇江.桥头变/10kV.桥江Ⅰ134线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 桥头变/ 0

句容 亭东166线 镇江.亭子变/10kV.亭东166线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
55.82 2024-04-13 11.51 轻载 4913.33 4913.33

亭子变/镇江.亭子

变/2号主变
30.69 Ⅱ段母线

句容 亭湾165线 镇江.亭子变/10kV.亭湾165线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
23.29 2024-04-10 4.8 轻载 5476.75 5476.75

亭子变/镇江.亭子

变/2号主变
30.69 Ⅱ段母线

句容 亭镇167线 镇江.亭子变/10kV.亭镇167线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
34.83 2024-04-23 7.18 轻载 5276.88 5276.88

亭子变/镇江.亭子

变/1号主变
22.04 Ⅰ段母线

句容 亭墅164线 镇江.亭子变/10kV.亭墅164线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
59.55 2024-04-13 12.28 轻载 4848.73 4848.73

亭子变/镇江.亭子

变/1号主变
22.04 Ⅰ段母线

句容 亭安169线 镇江.亭子变/10kV.亭安169线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
6.98 2024-04-13 1.44 轻载 5759.24 5759.24

亭子变/镇江.亭子

变/2号主变
30.69 Ⅱ段母线

句容 春何1C03线 镇江.春城变/10kV.春何1C03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
83.28 2024-04-21 17.17 轻载 4437.73 4437.73

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容
蒙爱城Ⅱ1C04

线
镇江.春城变/10kV.备用1C04线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

12.28 2024-05-06 2.53 轻载 5667.45 5667.45
春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容 丁葡1C05线 镇江.春城变/10kV.丁葡1C05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
53.22 2024-04-03 10.97 轻载 4958.36 4958.36

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容 农学1C06线 镇江.春城变/10kV.农学1C06线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
52.64 2024-04-19 10.85 轻载 4968.41 4968.41

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容 春西1C07线 镇江.春城变/10kV.春西1C07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
106.08 2024-05-06 21.87 轻载 4042.83 4042.83

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容 春镇1C10线 镇江.春城变/10kV.春镇1C10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
106.83 2024-04-22 22.03 轻载 4029.84 4029.84

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线



句容 春磨1C09线 镇江.春城变/10kV.春磨1C09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
39.13 2024-05-06 8.07 轻载 5202.4 5202.4

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容 春吴1C08线 镇江.春城变/10kV.春吴1C08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
91.6 2024-05-01 18.89 轻载 4293.62 4293.62

春城变/镇江.春城

变/1号主变
19.4 Ⅰ段母线

句容 蒙爱城1C11线 镇江.春城变/10kV.蒙爱城1C11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
22.86 2024-05-02 4.71 轻载 5484.2 5484.2

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 春潘1C13线 镇江.春城变/10kV.春潘1C13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
75.5 2024-04-21 15.57 轻载 4572.48 4572.48

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 春天1C14线 镇江.春城变/10kV.春天1C14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
238.63 2024-04-13 49.2 轻载 1747.06 1747.06

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 春蒲1C15线 镇江.春城变/10kV.春蒲1C15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
66.33 2024-05-01 13.68 轻载 4731.3 4731.3

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 春新1C16线 镇江.春城变/10kV.春新1C16线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
44.43 2024-04-07 9.16 轻载 5110.61 5110.61

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 春佳1C17线 镇江.春城变/10kV.春佳1C17线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
64.81 2024-04-02 13.36 轻载 4757.63 4757.63

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 开关站1C18线 镇江.春城变/10kV.开关站1C18线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
2.11 2024-04-17 0.44 轻载 5843.59 5843.59

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 春何Ⅱ1C19线 镇江.春城变/10kV.备用1C19线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
106.69 2024-04-21 22 轻载 4032.26 4032.26

春城变/镇江.春城

变/2号主变
26.58 Ⅱ段母线

句容 三中184线 镇江.崇明变/10kV.三中184线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
78.24 2024-04-08 16.13 轻载 4525.02 4525.02

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅰ段母线

句容 南门185线 镇江.崇明变/10kV.南门185线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
139.68 2024-04-07 28.8 轻载 3460.88 3460.88

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅰ段母线

句容 陈家埠186线 镇江.崇明变/10kV.陈家埠186线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
77.12 2024-04-05 15.9 轻载 4544.42 4544.42

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅰ段母线

句容 黄梅187线 镇江.崇明变/10kV.黄梅187线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
158.16 2024-04-28 32.61 轻载 3140.8 3140.8

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅰ段母线

句容 法院181线 镇江.崇明变/10kV.法院181线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
232.7 2024-04-12 47.98 轻载 1849.77 1849.77

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 崇豪171线 镇江.崇明变/10kV.崇豪171线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
56.2 2024-05-01 11.59 轻载 4906.75 4906.75

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 崇北172线 镇江.崇明变/10kV.崇北172线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
96.8 2024-04-30 19.96 轻载 4203.56 4203.56

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 崇明Ⅱ173线 镇江.崇明变/10kV.崇明Ⅱ173线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
104.6 2024-04-03 21.57 轻载 4068.46 4068.46

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 明豪174线 镇江.崇明变/10kV.明豪174线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
47.5 2024-04-16 9.79 轻载 5057.44 5057.44

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 明旺175线 镇江.崇明变/10kV.明旺175线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
31.1 2024-04-08 6.41 轻载 5341.48 5341.48

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 崇福176线 镇江.崇明变/10kV.崇福176线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
120.7 2024-04-08 24.89 轻载 3789.61 3789.61

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅲ段母线

句容 东暨155线 镇江.东昌变/10kV.东暨155线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
172.52 2024-04-17 35.57 轻载 2892.09 2892.09

东昌变/镇江.东昌

变/1号主变
9.93 Ⅰ段母线

句容 东姜157线 镇江.东昌变/10kV.东姜157线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
55.59 2024-05-04 11.46 轻载 4917.32 4917.32

东昌变/镇江.东昌

变/1号主变
9.93 Ⅰ段母线

句容 东暨Ⅱ156线 镇江.东昌变/10kV.东暨Ⅱ156线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
281.17 2024-04-13 57.97 中载 1010.27 1010.27

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 东镇152线 镇江.东昌变/10kV.东镇152线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
50.79 2024-04-02 10.47 轻载 5000.45 5000.45

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 东高154线 镇江.东昌变/10kV.东高154线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
51.59 2024-04-03 10.64 轻载 4986.6 4986.6

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 和埝1H19线 镇江.和平变/10kV.和埝1H19线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
83.02 2024-04-24 17.12 轻载 4442.23 4442.23

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线



句容 和亭1H18线 镇江.和平变/10kV.和亭1H18线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
34.47 2024-04-17 7.11 轻载 5283.11 5283.11

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和墅1H17线 镇江.和平变/10kV.和墅1H17线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
57.9 2024-04-10 11.94 轻载 4877.31 4877.31

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和鲍1H16线 镇江.和平变/10kV.和鲍1H16线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
62.22 2024-04-17 12.83 轻载 4802.48 4802.48

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和宝1H15线 镇江.和平变/10kV.和宝1H15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
69.78 2024-04-04 14.39 轻载 4671.55 4671.55

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 紫金Ⅰ1H14线 镇江.和平变/10kV.紫金Ⅰ1H14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
22.93 2024-04-23 4.73 轻载 5482.99 5482.99

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和坛1H13线 镇江.和平变/10kV.和坛1H13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
112.67 2024-04-16 23.23 轻载 3928.69 3928.69

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和坊Ⅱ1H12线 镇江.和平变/10kV.和坊Ⅱ1H12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
45.88 2024-04-09 9.46 轻载 5085.49 5085.49

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和坊Ⅰ1H11线 镇江.和平变/10kV.和坊Ⅰ1H11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
125.14 2024-05-02 25.8 轻载 3712.71 3712.71

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和配1H20线 镇江.和平变/10kV.和配1H20线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
98.84 2024-04-18 20.38 轻载 4168.23 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 壹度Ⅰ1S08线 镇江.石狮变/10kV.壹度Ⅰ1S08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
90.2 2024-04-30 18.6 轻载 4317.87 4317.87

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石凤Ⅱ1S07线 镇江.石狮变/10kV.石凤Ⅱ1S07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
197.44 2024-04-09 40.71 轻载 2460.47 2460.47

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石凤Ⅰ1S06线 镇江.石狮变/10kV.石凤Ⅰ1S06线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
39.44 2024-04-13 8.13 轻载 5197.03 5197.03

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石桥1S05线 镇江.石狮变/10kV.石桥1S05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
62.98 2024-04-30 12.99 轻载 4789.32 4789.32

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石坝1S04线 镇江.石狮变/10kV.石坝1S04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
13.22 2024-05-06 2.73 轻载 5651.16 5651.16

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石塘1S03线 镇江.石狮变/10kV.石塘1S03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
47.29 2024-04-19 9.75 轻载 5061.07 5061.07

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石马1S02线 镇江.石狮变/10kV.石马1S02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
127.35 2024-04-07 26.26 轻载 3674.43 3674.43

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石镇1S01线 镇江.石狮变/10kV.石镇1S01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
81.43 2024-04-17 16.79 轻载 4469.77 4469.77

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石城1S21线 镇江.石狮变/10kV.石城1S21线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
246.8 2024-04-02 50.89 中载 1605.56 1605.56

石狮变/镇江.石狮

变/2号主变
23.88 Ⅱ段母线

句容 狮福Ⅰ2S16线 镇江.石狮变/20kV.狮福Ⅰ2S16线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
135.91 2024-05-06 28.02 轻载 7052.35 7052.35

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 狮福Ⅱ2S17线 镇江.石狮变/20kV.狮福Ⅱ2S17线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
176.66 2024-05-06 36.42 轻载 5640.77 5640.77

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石茂2S18线 镇江.石狮变/20kV.石茂2S18线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
122.96 2024-05-06 25.35 轻载 7500.94 7500.94

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 石茂Ⅱ2S19线 镇江.石狮变/20kV.石茂Ⅱ2S19线 20kV 485
D5000 

AMPRATING
141.87 2024-05-06 29.25 轻载 6845.9 6845.9

石狮变/镇江.石狮

变/1号主变
26.02 Ⅰ段母线

句容 农场163线 镇江.亭子变/10kV.农场163线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
51.01 2024-04-07 10.52 轻载 4996.64 4996.64

亭子变/镇江.亭子

变/2号主变
30.69 Ⅱ段母线

句容 茅庄291线 镇江.白兔变/10kV.茅庄291线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
139.2 2024-05-04 28.7 轻载 3469.19 3469.19

白兔变/镇江.白兔

变/1号主变
3.47 Ⅰ段母线

句容 安头292线 镇江.白兔变/10kV.安头292线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
117.42 2024-04-30 24.21 轻载 3846.42 3470

白兔变/镇江.白兔

变/1号主变
3.47 Ⅰ段母线

句容 严甲293线 镇江.白兔变/10kV.严甲293线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
73.77 2024-04-28 15.21 轻载 4602.44 3470

白兔变/镇江.白兔

变/1号主变
3.47 Ⅰ段母线

句容 风塘294线 镇江.白兔变/10kV.风塘294线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
203 2024-04-28 41.86 轻载 2364.18 2250

白兔变/镇江.白兔

变/2号主变
2.25 Ⅱ段母线



句容 上荣296线 镇江.白兔变/10kV.上荣296线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
294.81 2024-04-03 60.79 中载 774.03 774.03

白兔变/镇江.白兔

变/2号主变
2.25 Ⅱ段母线

句容 风塘Ⅱ295线 镇江.白兔变/10kV.风塘Ⅱ295线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
53.52 2024-04-30 11.04 轻载 4953.17 2250

白兔变/镇江.白兔

变/2号主变
2.25 Ⅱ段母线

句容 张庙221线 镇江.三岔变/10kV.张庙221线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
228.77 2024-04-08 47.17 轻载 1917.84 1917.84

三岔变/镇江.三岔

变/1号主变
5.16 Ⅰ段母线

句容 五星222线 镇江.三岔变/10kV.五星222线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
69.34 2024-04-19 14.3 轻载 4679.17 4679.17

三岔变/镇江.三岔

变/1号主变
5.16 Ⅰ段母线

句容 迎峰223线 镇江.三岔变/10kV.迎峰223线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
48.47 2024-04-18 9.99 轻载 5040.63 5040.63 三岔变/ 0

句容 电石224线 镇江.三岔变/10kV.电石224线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
27.99 2024-04-04 5.77 轻载 5395.35 5160

三岔变/镇江.三岔

变/1号主变
5.16 Ⅰ段母线

句容 赵巷211线 镇江.陈武变/10kV.赵巷211线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 陈武变/ 0

句容 佴池212线 镇江.陈武变/10kV.佴池212线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
94.62 2024-04-15 19.51 轻载 4241.32 2890

陈武变/镇江.陈武

变/1号主变
2.89 Ⅰ段母线

句容 官桥213线 镇江.陈武变/10kV.官桥213线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
29.28 2024-04-09 6.04 轻载 5373.01 2890

陈武变/镇江.陈武

变/1号主变
2.89 Ⅰ段母线

句容 陈塘214线 镇江.陈武变/10kV.陈塘214线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
88.74 2024-04-19 18.3 轻载 4343.16 4343.16

陈武变/镇江.陈武

变/2号主变
4.46 Ⅱ段母线

句容 集镇215线 镇江.陈武变/10kV.集镇215线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
114.84 2024-04-08 23.68 轻载 3891.11 3891.11

陈武变/镇江.陈武

变/2号主变
4.46 Ⅱ段母线

句容 杨巷216线 镇江.陈武变/10kV.杨巷216线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
24.24 2024-05-02 5 轻载 5460.3 4460

陈武变/镇江.陈武

变/2号主变
4.46 Ⅱ段母线

句容 林梅124线 镇江.二圣变/10kV.林梅124线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
73.2 2024-04-28 15.09 轻载 4612.31 4190

二圣变/镇江.二圣

变/2号主变
4.19 Ⅱ段母线

句容 二新126线 镇江.二圣变/10kV.二新126线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
76.8 2024-05-01 15.84 轻载 4549.96 4549.96

二圣变/镇江.二圣

变/1号主变
5.81 Ⅰ段母线

句容 集镇123线 镇江.二圣变/10kV.集镇123线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
170.5 2024-04-02 35.15 轻载 2927.08 2927.08

二圣变/镇江.二圣

变/2号主变
4.19 Ⅱ段母线

句容 二圣125线 镇江.二圣变/10kV.二圣125线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
50.6 2024-04-24 10.43 轻载 5003.74 5003.74

二圣变/镇江.二圣

变/1号主变
5.81 Ⅰ段母线

句容 卓镇153线 镇江.大卓变/10kV.卓镇153线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
36.93 2024-04-28 7.61 轻载 5240.51 5240.51

大卓变/镇江.大卓

变/1号主变
6.44 Ⅰ段母线

句容 丁村151线 镇江.大卓变/10kV.丁村151线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
78.43 2024-04-28 16.17 轻载 4521.73 4521.73

大卓变/镇江.大卓

变/1号主变
6.44 Ⅰ段母线

句容 吴岗152线 镇江.大卓变/10kV.吴岗152线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
96.37 2024-04-29 19.87 轻载 4211.01 4211.01

大卓变/镇江.大卓

变/2号主变
6.06 Ⅱ段母线

句容 赵塘154线 镇江.大卓变/10kV.赵塘154线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
30.6 2024-04-06 6.31 轻载 5350.14 5350.14

大卓变/镇江.大卓

变/2号主变
6.06 Ⅱ段母线

句容 赵塘Ⅱ156线 镇江.大卓变/10kV.备用156线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0.35 2024-05-06 0.07 轻载 5874.07 5874.07

大卓变/镇江.大卓

变/2号主变
6.06 Ⅱ段母线

句容 唐陵153线 镇江.磨盘变/10kV.唐陵153线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
127.36 2024-04-02 26.26 轻载 3674.26 3674.26

磨盘变/镇江.磨盘

变/1号主变
4.3 Ⅰ段母线

句容 李塔Ⅱ156线 镇江.磨盘变/10kV.李塔155线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
19.6 2024-04-04 4.04 轻载 5540.66 4300

磨盘变/镇江.磨盘

变/1号主变
4.3 Ⅰ段母线

句容 方山152线 镇江.磨盘变/10kV.方山152线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
64.8 2024-04-04 13.36 轻载 4757.8 2630

磨盘变/镇江.磨盘

变/2号主变
2.63 Ⅱ段母线

句容 李塔155线 镇江.磨盘变/10kV.许棚154线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
44.04 2024-04-27 9.08 轻载 5117.36 2630

磨盘变/镇江.磨盘

变/2号主变
2.63 Ⅱ段母线

句容 马埂Ⅱ191线 镇江.袁巷变/10kV.备用191线 10kV 485 缺省经验值 83.05 2024-05-01 17.12 轻载 4441.71 4441.71
袁巷变/镇江.袁巷

变/1号主变
4.78 Ⅰ段母线

句容 林场192线 镇江.袁巷变/10kV.林场192线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
144.65 2024-04-22 29.82 轻载 3374.8 3374.8

袁巷变/镇江.袁巷

变/1号主变
4.78 Ⅰ段母线



句容 袁镇193线 镇江.袁巷变/10kV.袁镇193线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
44.89 2024-04-07 9.26 轻载 5102.64 4780

袁巷变/镇江.袁巷

变/1号主变
4.78 Ⅰ段母线

句容 马埂194线 镇江.袁巷变/10kV.马埂194线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
94.96 2024-04-17 19.58 轻载 4235.43 4235.43

袁巷变/镇江.袁巷

变/2号主变
5.04 Ⅱ段母线

句容 上杆195线 镇江.袁巷变/10kV.上杆195线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
114.31 2024-04-06 23.57 轻载 3900.29 3900.29

袁巷变/镇江.袁巷

变/2号主变
5.04 Ⅱ段母线

句容 财大136线 镇江.桥头变/10kV.财大136线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
75.58 2024-04-16 15.58 轻载 4571.09 4571.09

桥头变/镇江.桥头

变/2号主变
27 Ⅱ段母线

句容 桥工Ⅰ138线 镇江.桥头变/10kV.桥工Ⅰ138线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14

桥头变/镇江.桥头

变/2号主变
27 Ⅱ段母线

句容 桥工Ⅱ142线 镇江.桥头变/10kV.桥工Ⅱ142线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
10.19 2024-04-13 2.1 轻载 5703.64 5703.64

桥头变/镇江.桥头

变/2号主变
27 Ⅱ段母线

句容 东湖158线 镇江.东昌变/10kV.东湖158线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
58.93 2024-04-11 12.15 轻载 4859.47 4859.47

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 宝楠1B01线 镇江.宝华变/10kV.宝楠1B01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
54.49 2024-04-24 11.24 轻载 4936.37 4936.37

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅰ段母线

句容 宝润1B02线 镇江.宝华变/10kV.宝润1B02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
58 2024-04-29 11.96 轻载 4875.58 4875.58

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅰ段母线

句容 宝蜀1B03线 镇江.宝华变/10kV.宝蜀1B03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 宝华变/ 0

句容 宝和1B04线 镇江.宝华变/10kV.宝和1B04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
1.75 2024-05-06 0.36 轻载 5849.83 5849.83

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅰ段母线

句容 宝凤Ⅰ1B08线 镇江.宝华变/10kV.宝凤Ⅰ1B08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
75.58 2024-04-13 15.58 轻载 4571.09 4571.09

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅱ段母线

句容 宝六1B10线 镇江.宝华变/10kV.宝六1B10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
79.1 2024-05-05 16.31 轻载 4510.12 4510.12

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅱ段母线

句容 宝栗1B11线 镇江.宝华变/10kV.宝栗1B11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
254.89 2024-04-02 52.55 中载 1465.44 1465.44

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅱ段母线

句容 宝配1B12线 镇江.宝华变/10kV.宝配1B12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
45.7 2024-04-04 9.42 轻载 5088.61 5088.61

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅱ段母线

句容 宝和Ⅱ1B13线 镇江.宝华变/10kV.宝和Ⅱ1B13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
20.5 2024-05-04 4.23 轻载 5525.08 5525.08

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅲ段母线

句容 宝开Ⅰ1B14线 镇江.宝华变/10kV.备用1B14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
17.57 2024-05-03 3.62 轻载 5575.82 5575.82

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅲ段母线

句容 宝开Ⅲ1B15线 镇江.宝华变/10kV.备用1B15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 宝华变/ 0

句容 宝凤Ⅱ1B16线 镇江.宝华变/10kV.宝凤Ⅱ1B16线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
42.18 2024-05-06 8.7 轻载 5149.58 5149.58

宝华变/镇江.宝华

变/2号主变
6.84 Ⅲ段母线

句容 宝开Ⅱ1B20线 镇江.宝华变/10kV.备用1B20线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
15.82 2024-04-04 3.26 轻载 5606.13 5606.13

宝华变/镇江.宝华

变/1号主变
18.05 Ⅳ段母线

句容 宝开Ⅳ1B21线 镇江.宝华变/10kV.备用1B21线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 宝华变/ 0

句容 和德Ⅱ1H21线 镇江.和平变/10kV.和德Ⅱ1H21线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
132.4 2024-04-08 27.3 轻载 3586.97 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 恒大Ⅳ1H22线 镇江.和平变/10kV.恒大Ⅳ1H22线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
162.57 2024-04-08 33.52 轻载 3064.42 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 紫金Ⅱ1H23线 镇江.和平变/10kV.紫金Ⅱ1H23线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
36.04 2024-04-16 7.43 轻载 5255.92 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 南空1H24线 镇江.和平变/10kV.南空1H24线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
23.47 2024-04-17 4.84 轻载 5473.63 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 城南112线 镇江.句北变/10kV.城南112线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
85.7 2024-04-26 17.67 轻载 4395.81 4395.81

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅰ段母线

句容 城东Ⅰ114线 镇江.句北变/10kV.城东Ⅰ114线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
112.8 2024-04-08 23.26 轻载 3926.44 3926.44

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅰ段母线



句容 句卓121线 镇江.句北变/10kV.句卓121线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
90.43 2024-04-30 18.65 轻载 4313.89 4313.89

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅰ段母线

句容 北环118线 镇江.句北变/10kV.北环118线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
17.64 2024-04-07 3.64 轻载 5574.61 5574.61

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅰ段母线

句容 晴园124线 镇江.句北变/10kV.晴园124线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
69.5 2024-04-06 14.33 轻载 4676.4 4676.4

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅰ段母线

句容 帕缇亚115线 镇江.句北变/10kV.帕缇亚115线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
74.69 2024-04-27 15.4 轻载 4586.5 4586.5

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅰ段母线

句容 城西Ⅱ111线 镇江.句北变/10kV.城西Ⅱ111线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
81.43 2024-04-08 16.79 轻载 4469.77 4469.77

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅱ段母线

句容 城北119线 镇江.句北变/10kV.城北119线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
155.27 2024-04-25 32.01 轻载 3190.86 3190.86

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅱ段母线

句容
开关站Ⅰ1J09

线
镇江.句北变/10kV.开关站Ⅰ1J09线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

136.86 2024-05-05 28.22 轻载 3509.72 3509.72
句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅱ段母线

句容 车站Ⅰ1J10线 镇江.句北变/10kV.车站Ⅰ1J10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
100.03 2024-04-23 20.62 轻载 4147.62 4147.62

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅱ段母线

句容 公园道1J11线 镇江.句北变/10kV.公园道1J11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
97.64 2024-04-07 20.13 轻载 4189.01 4189.01

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅱ段母线

句容 龙嘉1J12线 镇江.句北变/10kV.龙嘉1J12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
57.33 2024-04-17 11.82 轻载 4887.18 4887.18

句北变/镇江.句北

变/1号主变
48.42 Ⅱ段母线

句容 城西Ⅰ113线 镇江.句北变/10kV.城西Ⅰ113线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
67.89 2024-04-08 14 轻载 4704.28 4704.28

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅲ段母线

句容 城中117线 镇江.句北变/10kV.城中117线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
112.94 2024-04-08 23.29 轻载 3924.01 3924.01

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅲ段母线

句容 五里墩1J15线 镇江.句北变/10kV.五里墩1J15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
111.52 2024-04-08 22.99 轻载 3948.61 3948.61

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅲ段母线

句容 二0二116线 镇江.句北变/10kV.二0二116线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
223.81 2024-04-25 46.15 轻载 2003.75 2003.75

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅲ段母线

句容 哈佛123线 镇江.句北变/10kV.哈佛123线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
66.44 2024-04-06 13.7 轻载 4729.39 4729.39

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅲ段母线

句容
开关站Ⅱ1J18

线
镇江.句北变/10kV.开关站Ⅱ1J18线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

138.84 2024-04-07 28.63 轻载 3475.43 3475.43
句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅲ段母线

句容 上书房1J19线 镇江.句北变/10kV.上书房1J19线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
89.41 2024-04-06 18.44 轻载 4331.55 4331.55

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅳ段母线

句容 句农1J20线 镇江.句北变/10kV.句农1J20线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
93.57 2024-04-16 19.29 轻载 4259.5 4259.5

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅳ段母线

句容 句贾1J21线 镇江.句北变/10kV.句贾1J21线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
93.88 2024-04-17 19.36 轻载 4254.13 4254.13

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅳ段母线

句容 句亭1J22线 镇江.句北变/10kV.句亭1J22线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
72.77 2024-04-14 15 轻载 4619.76 4619.76

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅳ段母线

句容 车站Ⅱ1J23线 镇江.句北变/10kV.车站Ⅱ1J23线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
136.77 2024-04-17 28.2 轻载 3511.28 3511.28

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅳ段母线

句容 行政1J24线 镇江.句北变/10kV.行政1J24线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
140.56 2024-05-02 28.98 轻载 3445.64 3445.64

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅳ段母线

句容 江阅1Y08线 镇江.沿江变/10kV.江阅1Y08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 沿江变/ 0

句容 江工Ⅰ1Y09线 镇江.沿江变/10kV.江工Ⅰ1Y09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
166.41 2024-04-02 34.31 轻载 2997.91 2997.91

沿江变/镇江.沿江

变/2号主变
19.11 Ⅱ段母线

句容 江港1Y10线 镇江.沿江变/10kV.江港1Y10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
127.91 2024-04-11 26.37 轻载 3664.73 3664.73

沿江变/镇江.沿江

变/2号主变
19.11 Ⅱ段母线

句容 亚中1Y11线 镇江.沿江变/10kV.亚中1Y11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 沿江变/ 0

句容 华电Ⅰ1Y12线 镇江.沿江变/10kV.华电Ⅰ1Y12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
1.11 2024-04-07 0.23 轻载 5860.91 5860.91

沿江变/镇江.沿江

变/2号主变
19.11 Ⅱ段母线



句容 江天Ⅰ1Y05线 镇江.沿江变/10kV.江天Ⅰ1Y05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
282.87 2024-05-03 58.32 中载 980.83 980.83

沿江变/镇江.沿江

变/1号主变
12.66 Ⅰ段母线

句容 华电Ⅱ1Y04线 镇江.沿江变/10kV.华电Ⅱ1Y04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
252.77 2024-04-17 52.12 中载 1502.16 1502.16

沿江变/镇江.沿江

变/1号主变
12.66 Ⅰ段母线

句容 江河1Y03线 镇江.沿江变/10kV.江河1Y03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
18.11 2024-04-20 3.73 轻载 5566.47 5566.47

沿江变/镇江.沿江

变/1号主变
12.66 Ⅰ段母线

句容 江下1Y02线 镇江.沿江变/10kV.江下1Y02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
311.86 2024-04-20 64.3 中载 478.72 478.72

沿江变/镇江.沿江

变/1号主变
12.66 Ⅰ段母线

句容 江工Ⅱ1Y01线 镇江.沿江变/10kV.江工Ⅱ1Y01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
7.5 2024-05-02 1.55 轻载 5750.24 5750.24

沿江变/镇江.沿江

变/1号主变
12.66 Ⅰ段母线

句容 江天Ⅱ1Y13线 镇江.沿江变/10kV.江天Ⅱ1Y13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
155.45 2024-04-19 32.05 轻载 3187.74 3187.74

沿江变/镇江.沿江

变/2号主变
19.11 Ⅲ段母线

句容 郭戴136线 镇江.郭庄变/10kV.郭戴136线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
95.2 2024-04-28 19.63 轻载 4231.27 4231.27

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅰ段母线

句容 金星135线 镇江.郭庄变/10kV.金星135线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
122.04 2024-04-29 25.16 轻载 3766.4 3766.4

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅰ段母线

句容 郭开Ⅱ134线 镇江.郭庄变/10kV.集镇134线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
32.4 2024-05-02 6.68 轻载 5318.97 5318.97

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅰ段母线

句容 郭陈133线 镇江.郭庄变/10kV.郭陈133线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
83.76 2024-04-21 17.27 轻载 4429.41 4429.41

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅰ段母线

句容 郭港138线 镇江.郭庄变/10kV.郭港138线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
363.72 2024-04-08 74.99 重载 0 0

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅰ段母线

句容 孔塘137线 镇江.郭庄变/10kV.孔塘137线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
84.24 2024-04-07 17.37 轻载 4421.1 4421.1

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅰ段母线

句容 郭镇1G08线 镇江.郭庄变/10kV.郭镇1G08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
102.36 2024-05-05 21.11 轻载 4107.26 4107.26

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅱ段母线

句容 郭葛1G09线 镇江.郭庄变/10kV.郭葛1G09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
73.68 2024-04-08 15.19 轻载 4604 4604

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅱ段母线

句容 郭三Ⅰ1G10线 镇江.郭庄变/10kV.郭三Ⅰ1G10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
186.96 2024-04-02 38.55 轻载 2641.99 2641.99

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅱ段母线

句容 郭三Ⅱ1G11线 镇江.郭庄变/10kV.郭三Ⅱ1G11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
108.24 2024-04-04 22.32 轻载 4005.42 4005.42

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅱ段母线

句容 光轩Ⅰ1G12线 镇江.郭庄变/10kV.光轩Ⅰ1G12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
243.6 2024-04-07 50.23 中载 1660.98 1660.98

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅱ段母线

句容 光轩Ⅱ1G13线 镇江.郭庄变/10kV.光轩Ⅱ1G13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
106.4 2024-04-07 21.94 轻载 4037.29 4037.29

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅲ段母线

句容 许棚154线 镇江.磨盘变/10kV.备用156线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
32.76 2024-04-04 6.75 轻载 5312.73 2630

磨盘变/镇江.磨盘

变/2号主变
2.63 Ⅱ段母线

句容 高德157线 镇江.磨盘变/10kV.备用157线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
9.36 2024-05-01 1.93 轻载 5718.02 2630

磨盘变/镇江.磨盘

变/2号主变
2.63 Ⅱ段母线

句容 奥特Ⅰ1G07线 镇江.郭庄变/10kV.奥特Ⅰ1G07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
115.8 2024-04-27 23.88 轻载 3874.48 3874.48

郭庄变/镇江.郭庄

变/1号主变
33.4 Ⅱ段母线

句容 爱家Ⅲ1G14线 镇江.郭庄变/10kV.爱家Ⅲ1G14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
316.68 2024-04-15 65.29 中载 395.24 395.24

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅲ段母线

句容 江韵1G15线 镇江.郭庄变/10kV.江韵1G15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
39.48 2024-04-02 8.14 轻载 5196.34 5196.34

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅲ段母线

句容
赤山湖Ⅰ1G16

线
镇江.郭庄变/10kV.赤山湖Ⅰ1G16线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

69.72 2024-04-03 14.38 轻载 4672.58 4672.58
郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅲ段母线

句容 东衣252线 镇江.东昌变/10kV.东衣252线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
56.3 2024-05-05 11.61 轻载 4905.02 4905.02

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 监狱254线 镇江.东昌变/10kV.监狱254线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
110.63 2024-04-19 22.81 轻载 3964.02 3964.02

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 蓄能站256线 镇江.东昌变/10kV.蓄能站256线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线



句容 苏博特258线 镇江.东昌变/10kV.苏博特258线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
48.29 2024-04-03 9.96 轻载 5043.75 5043.75

东昌变/镇江.东昌

变/2号主变
22.25 Ⅱ段母线

句容 桥镇144线 镇江.桥头变/10kV.桥镇144线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
64.89 2024-05-06 13.38 轻载 4756.24 4756.24

桥头变/镇江.桥头

变/2号主变
27 Ⅱ段母线

句容 桥六146线 镇江.桥头变/10kV.桥六146线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
218.04 2024-04-24 44.96 轻载 2103.68 2103.68

桥头变/镇江.桥头

变/2号主变
27 Ⅱ段母线

句容 恒大Ⅲ1H05线 镇江.和平变/10kV.恒大Ⅲ1H05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
112.99 2024-04-07 23.3 轻载 3923.15 3923.15

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和德Ⅰ1H06线 镇江.和平变/10kV.和德Ⅰ1H06线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
174.01 2024-04-08 35.88 轻载 2866.28 2866.28

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和湖Ⅲ1H07线 镇江.和平变/10kV.和湖Ⅲ1H07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
43.44 2024-04-30 8.96 轻载 5127.75 5127.75

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 京百1H08线 镇江.和平变/10kV.京百1H08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
169.63 2024-04-07 34.98 轻载 2942.14 2942.14

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 恒大Ⅰ1H09线 镇江.和平变/10kV.恒大Ⅰ1H09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
151.24 2024-04-14 31.18 轻载 3260.66 3260.66

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和开Ⅰ1H04线 镇江.和平变/10kV.备用1H04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
43.36 2024-04-03 8.94 轻载 5129.14 5129.14

和平变/镇江.和平

变/1号主变
30.36 Ⅰ段母线

句容 和开Ⅱ1H25线 镇江.和平变/10kV.备用1H25线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
65.07 2024-04-16 13.42 轻载 4753.12 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 可一1H26线 镇江.和平变/10kV.可一1H26线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
20.81 2024-04-15 4.29 轻载 5519.71 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 恒大Ⅱ1H27线 镇江.和平变/10kV.恒大Ⅱ1H27线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
116.07 2024-04-07 23.93 轻载 3869.8 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 和湖Ⅳ1H28线 镇江.和平变/10kV.和湖Ⅳ1H28线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
127.01 2024-04-07 26.19 轻载 3680.32 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 凤坛1H29线 镇江.和平变/10kV.凤坛1H29线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
121.34 2024-04-16 25.02 轻载 3778.53 2830

和平变/镇江.和平

变/2号主变
2.83 Ⅲ段母线

句容 茶香苑127线 镇江.二圣变/10kV.茶香苑127线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
23.6 2024-04-04 4.87 轻载 5471.38 5471.38

二圣变/镇江.二圣

变/1号主变
5.81 Ⅰ段母线

句容 石开Ⅱ1S23线 镇江.石狮变/10kV.备用1S23线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 石狮变/ 0

句容 壹度Ⅱ1S24线 镇江.石狮变/10kV.壹度Ⅱ1S24线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
135.21 2024-04-15 27.88 轻载 3538.3 3538.3

石狮变/镇江.石狮

变/2号主变
23.88 Ⅱ段母线

句容 石超Ⅱ1S25线 镇江.石狮变/10kV.备用1S25线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
99.66 2024-05-05 20.55 轻载 4154.02 4154.02

石狮变/镇江.石狮

变/2号主变
23.88 Ⅱ段母线

句容 石塘Ⅱ1S26线 镇江.石狮变/10kV.备用1S26线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
45.06 2024-04-18 9.29 轻载 5099.7 5099.7

石狮变/镇江.石狮

变/2号主变
23.88 Ⅱ段母线

句容 石崇1S27线 镇江.石狮变/10kV.备用1S27线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 石狮变/ 0

句容 石安1S28线 镇江.石狮变/10kV.备用1S28线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
14.4 2024-04-13 2.97 轻载 5630.73 5630.73

石狮变/镇江.石狮

变/2号主变
23.88 Ⅱ段母线

句容 石桃1S29线 镇江.石狮变/10kV.备用1S29线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
164.36 2024-04-25 33.89 轻载 3033.42 3033.42

石狮变/镇江.石狮

变/2号主变
23.88 Ⅱ段母线

句容 爱家Ⅰ1G17线 镇江.郭庄变/10kV.爱家Ⅰ1G17线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅲ段母线

句容 城邦Ⅰ1G18线 镇江.郭庄变/10kV.城邦Ⅰ1G18线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
37.2 2024-04-07 7.67 轻载 5235.83 5235.83

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅲ段母线

句容
赤山湖Ⅱ1G19

线
镇江.郭庄变/10kV.赤山湖Ⅱ1G19线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

27.84 2024-04-04 5.74 轻载 5397.95 5397.95
郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容
中创园Ⅰ1G20

线
镇江.郭庄变/10kV.中创园Ⅰ1G20线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

10.32 2024-05-06 2.13 轻载 5701.39 5701.39
郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容 城邦Ⅱ1G21线 镇江.郭庄变/10kV.城邦Ⅱ1G21线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
23.76 2024-05-05 4.9 轻载 5468.61 5468.61

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线



句容 城邦Ⅲ1G22线 镇江.郭庄变/10kV.城邦Ⅲ1G22线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
17.28 2024-04-08 3.56 轻载 5580.85 5580.85

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容 爱家Ⅳ1G23线 镇江.郭庄变/10kV.爱家Ⅳ1G23线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
367.68 2024-04-03 75.81 重载 0 0

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容 爱家Ⅱ1G24线 镇江.郭庄变/10kV.爱家Ⅱ1G24线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
235.2 2024-04-10 48.49 轻载 1806.47 1806.47

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容
香溪湾Ⅰ1D09

线
镇江.御东变/10kV.十四所1D09线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

93.72 2024-04-08 19.32 轻载 4256.9 4256.9
御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅱ段母线

句容 御周1D10线 镇江.御东变/10kV.御周1D10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
55.32 2024-04-19 11.41 轻载 4921.99 4921.99

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅱ段母线

句容 东兆281线 镇江.御东变/10kV.东兆281线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
92.88 2024-04-06 19.15 轻载 4271.45 4271.45

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅱ段母线

句容 东润1D12线 镇江.御东变/10kV.东润1D12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
88.56 2024-04-10 18.26 轻载 4346.28 4346.28

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅱ段母线

句容 东贾277线 镇江.御东变/10kV.东贾277线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
61.8 2024-05-05 12.74 轻载 4809.76 4809.76

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅲ段母线

句容 御东Ⅱ1D14线 镇江.御东变/10kV.御东Ⅱ1D14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
14.76 2024-05-05 3.04 轻载 5624.49 5624.49

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅲ段母线

句容 东坊285线 镇江.御东变/10kV.东坊285线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
55.8 2024-04-11 11.51 轻载 4913.68 4913.68

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅰ段母线

句容
人民医院1D05

线
镇江.御东变/10kV.备用1D05线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

69.24 2024-04-12 14.28 轻载 4680.9 4680.9
御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅰ段母线

句容 东亭275线 镇江.御东变/10kV.东亭275线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
105.96 2024-04-14 21.85 轻载 4044.91 4044.91

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅰ段母线

句容 东上282线 镇江.御东变/10kV.东上282线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
76.56 2024-04-09 15.79 轻载 4554.12 4554.12

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅰ段母线

句容 东南273线 镇江.御东变/10kV.东南273线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
67.56 2024-05-05 13.93 轻载 4710 4710

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅰ段母线

句容 御玺Ⅰ1D01线 镇江.御东变/10kV.御玺Ⅰ1D01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
83.88 2024-04-20 17.29 轻载 4427.33 4427.33

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅰ段母线

句容 亭监168线 镇江.亭子变/10kV.备用168线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
54.45 2024-04-29 11.23 轻载 4937.06 4937.06

亭子变/镇江.亭子

变/1号主变
22.04 Ⅰ段母线

句容 亭子162线 镇江.亭子变/10kV.亭子162线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
109.56 2024-04-17 22.59 轻载 3982.56 3982.56

亭子变/镇江.亭子

变/1号主变
22.04 Ⅰ段母线

句容 雨润Ⅰ1J25线 镇江.句北变/10kV.雨润Ⅰ1J25线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
42.95 2024-04-20 8.86 轻载 5136.24 5136.24

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅴ段母线

句容 雨润Ⅱ1J26线 镇江.句北变/10kV.雨润Ⅱ1J26线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
15.4 2024-04-02 3.18 轻载 5613.41 5160

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅴ段母线

句容 句润1J27线 镇江.句北变/10kV.句润1J27线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
8.58 2024-04-09 1.77 轻载 5731.53 5160

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅴ段母线

句容 时代城1J28线 镇江.句北变/10kV.时代城1J28线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
29.08 2024-04-30 6 轻载 5376.47 5160

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅴ段母线

句容 御东Ⅰ1D07线 镇江.御东变/10kV.御东Ⅰ1D07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
122.6 2024-04-22 25.28 轻载 3756.7 3756.7

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅱ段母线

句容 吾悦Ⅰ1D08线 镇江.御东变/10kV.吾悦Ⅰ1D08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
215.4 2024-05-01 44.41 轻载 2149.41 2149.41

御东变/镇江.御东

变/1号主变
26 Ⅱ段母线

句容 御玺Ⅱ1D24线 镇江.御东变/10kV.御玺Ⅱ1D24线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
78 2024-04-22 16.08 轻载 4529.18 4529.18

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅳ段母线

句容 御河1D23线 镇江.御东变/10kV.御河1D23线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
67.2 2024-04-06 13.86 轻载 4716.23 4716.23

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅳ段母线

句容 御东Ⅲ1D22线 镇江.御东变/10kV.御东Ⅲ1D22线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
92.28 2024-05-05 19.03 轻载 4281.85 4281.85

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅳ段母线

句容
香溪湾Ⅱ1D21

线
镇江.御东变/10kV.御钤1D21线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

62.04 2024-04-15 12.79 轻载 4805.6 4805.6
御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅳ段母线



句容 吾悦Ⅱ1D20线 镇江.御东变/10kV.吾悦Ⅱ1D20线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
39.36 2024-04-06 8.12 轻载 5198.42 5198.42

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅳ段母线

句容 御东Ⅴ1D19线 镇江.御东变/10kV.御亭1D19线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
51.36 2024-04-09 10.59 轻载 4990.58 4990.58

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅳ段母线

句容 钤塘1D13线 镇江.御东变/10kV.钤塘1D13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
98.28 2024-04-01 20.26 轻载 4177.93 4177.93

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅲ段母线

句容 东桥1D15线 镇江.御东变/10kV.东桥1D15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
98.64 2024-04-08 20.34 轻载 4171.69 4171.69

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅲ段母线

句容 御东Ⅳ1D16线 镇江.御东变/10kV.御坊1D16线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
55.32 2024-04-08 11.41 轻载 4921.99 4921.99

御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅲ段母线

句容
义台街Ⅳ1D17

线
镇江.御东变/10kV.东御1D17线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

90.96 2024-04-20 18.75 轻载 4304.71 4304.71
御东变/镇江.御东

变/2号主变
28.4 Ⅲ段母线

句容 轧钢Ⅱ247线 镇江.葛村变/10kV.备用247线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
92.3 2024-04-10 19.03 轻载 4281.5 4281.5 葛村变/ 0

句容 葛湖245线 镇江.葛村变/10kV.葛湖245线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
21.97 2024-04-09 4.53 轻载 5499.61 5499.61 葛村变/ 0

句容 集镇241线 镇江.葛村变/10kV.集镇241线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
127.47 2024-05-06 26.28 轻载 3672.35 3672.35 葛村变/ 0

句容 葛西243线 镇江.葛村变/10kV.葛西243线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
123.07 2024-05-06 25.38 轻载 3748.56 3748.56 葛村变/ 0

句容 葛祁248线 镇江.葛村变/10kV.葛祁248线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
39.56 2024-04-04 8.16 轻载 5194.96 5194.96 葛村变/ 0

句容 葛镇246线 镇江.葛村变/10kV.葛镇246线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
114.28 2024-04-03 23.56 轻载 3900.81 3900.81 葛村变/ 0

句容 葛东244线 镇江.葛村变/10kV.葛东244线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
65.05 2024-04-12 13.41 轻载 4753.47 4753.47 葛村变/ 0

句容 轧钢242线 镇江.葛村变/10kV.轧钢242线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
119.56 2024-04-02 24.65 轻载 3809.36 3809.36 葛村变/ 0

句容 黄学1M01线 镇江.黄梅变/10kV.黄学1M01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
135.72 2024-04-07 27.98 轻载 3529.46 3529.46

黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅰ段母线

句容 集镇1M02线 镇江.黄梅变/10kV.集镇1M02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
138.72 2024-04-20 28.6 轻载 3477.5 3477.5

黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅰ段母线

句容
南巷Ⅱ1M03

线
镇江.黄梅变/10kV.南巷Ⅱ1M03线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

16.8 2024-04-04 3.46 轻载 5589.16 5589.16
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅰ段母线

句容 南巷1M04线 镇江.黄梅变/10kV.南巷1M04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
73.08 2024-05-06 15.07 轻载 4614.39 4614.39

黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅰ段母线

句容
凤雅苑1M05

线
镇江.黄梅变/10kV.凤雅苑1M05线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

122.16 2024-04-07 25.19 轻载 3764.32 3764.32
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅰ段母线

句容
黄开Ⅰ1M06

线
镇江.黄梅变/10kV.黄开Ⅰ1M06线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

168.2 2024-04-06 34.68 轻载 2966.91 2966.91
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅰ段母线

句容
凤凰城1M08

线
镇江.黄梅变/10kV.凤凰城1M08线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 黄梅变/ 0

句容
云玺苑Ⅰ
1M09线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M09线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

48.72 2024-04-13 10.05 轻载 5036.3 5036.3
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅱ段母线

句容 启迪1M10线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
11.64 2024-04-25 2.4 轻载 5678.53 5678.53

黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅱ段母线

句容
梅河Ⅰ1M11

线
镇江.黄梅变/10kV.备用1M11线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

2.04 2024-05-02 0.42 轻载 5844.8 5844.8
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅱ段母线

句容
星悦湾Ⅰ
1M12线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M12线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅱ段母线

句容
黄开Ⅱ1M13

线
镇江.黄梅变/10kV.黄开Ⅱ1M13线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

214 2024-04-13 44.12 轻载 2173.66 2173.66
黄梅变/镇江.黄梅

变/2号主变
31.86 Ⅲ段母线

句容 新塘1M14线 镇江.黄梅变/10kV.新塘1M14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
67.56 2024-04-24 13.93 轻载 4710 4710

黄梅变/镇江.黄梅

变/2号主变
31.86 Ⅲ段母线



句容 固江1M15线 镇江.黄梅变/10kV.固江1M15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
106.08 2024-04-25 21.87 轻载 4042.83 4042.83

黄梅变/镇江.黄梅

变/2号主变
31.86 Ⅲ段母线

句容
碧桂园1M16

线
镇江.黄梅变/10kV.碧桂园1M16线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

15.36 2024-04-13 3.17 轻载 5614.1 5614.1
黄梅变/镇江.黄梅

变/2号主变
31.86 Ⅲ段母线

句容
凤仪苑1M17

线
镇江.黄梅变/10kV.凤仪苑1M17线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

38.88 2024-04-08 8.02 轻载 5206.73 5206.73
黄梅变/镇江.黄梅

变/2号主变
31.86 Ⅲ段母线

句容
云玺苑Ⅱ
1M18线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M18线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

55.56 2024-04-07 11.46 轻载 4917.84 4917.84
黄梅变/镇江.黄梅

变/2号主变
31.86 Ⅲ段母线

句容
学林苑Ⅰ
1M19线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M19线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

30.8 2024-04-15 6.35 轻载 5346.68 5346.68
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅳ段母线

句容
学林苑Ⅱ
1M20线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M20线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

27.84 2024-04-15 5.74 轻载 5397.95 5397.95
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅳ段母线

句容
梅河Ⅱ1M22

线
镇江.黄梅变/10kV.备用1M22线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

1.32 2024-05-06 0.27 轻载 5857.27 5857.27
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅳ段母线

句容
星悦湾Ⅱ
1M24线 镇江.黄梅变/10kV.备用1M24线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14
黄梅变/镇江.黄梅

变/1号主变
29.25 Ⅳ段母线

句容 神富1H01线 镇江.后白变/10kV.神富1H01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
59.23 2024-04-08 12.21 轻载 4854.27 4854.27

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 后古1H02线 镇江.后白变/10kV.后古1H02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
74.31 2024-04-26 15.32 轻载 4593.09 4593.09

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 后高Ⅱ1H03线 镇江.后白变/10kV.后高Ⅱ1H03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
85.07 2024-04-02 17.54 轻载 4406.72 4406.72

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 后浮1H04线 镇江.后白变/10kV.后浮1H04线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0.26 2024-05-04 0.05 轻载 5875.63 5875.63

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 利生1H05线 镇江.后白变/10kV.利生1H05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
62.52 2024-04-10 12.89 轻载 4797.29 4797.29

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 神富Ⅱ1H13线 镇江.后白变/10kV.神富Ⅱ1H13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
234.41 2024-04-02 48.33 轻载 1820.15 1820.15

后白变/镇江.后白

变/2号主变
10.58 Ⅱ母线

句容 后镇1H14线 镇江.后白变/10kV.后镇1H14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
111.1 2024-04-08 22.91 轻载 3955.88 3955.88

后白变/镇江.后白

变/2号主变
10.58 Ⅱ母线

句容 后芦1H16线 镇江.后白变/10kV.后芦1H16线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
40.05 2024-04-20 8.26 轻载 5186.47 5186.47

后白变/镇江.后白

变/2号主变
10.58 Ⅱ母线

句容 后高1H17线 镇江.后白变/10kV.后高1H17线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
133.16 2024-04-12 27.46 轻载 3573.8 3573.8

后白变/镇江.后白

变/2号主变
10.58 Ⅱ母线

句容 后西1H18线 镇江.后白变/10kV.后西1H18线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
95.48 2024-04-28 19.69 轻载 4226.42 4226.42

后白变/镇江.后白

变/2号主变
10.58 Ⅱ母线

句容
工业园Ⅱ1H24

线
镇江.后白变/10kV.工业园Ⅱ1H24线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

69.91 2024-04-03 14.41 轻载 4669.29 4669.29
后白变/镇江.后白

变/2号主变
10.58 Ⅳ母线

句容 后福1H08线 镇江.后白变/10kV.后福1H08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
53.59 2024-04-03 11.05 轻载 4951.96 4951.96

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 统博1H09线 镇江.后白变/10kV.统博1H09线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0.06 2024-05-06 0.01 轻载 5879.1 5879.1 后白变/ 0

句容 后茅1H10线 镇江.后白变/10kV.后茅1H10线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
103.49 2024-04-06 21.34 轻载 4087.69 4087.69

后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容
工业园Ⅰ1H12

线
镇江.后白变/10kV.工业园Ⅰ1H12线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

34.64 2024-04-16 7.14 轻载 5280.17 5280.17
后白变/镇江.后白

变/1号主变
29.35 Ⅰ母线

句容 天王1F06线 镇江.浮山变/10kV.天王1F06线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
107 2024-04-10 22.06 轻载 4026.9 4026.9

浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 协鑫Ⅰ1G25线 镇江.郭庄变/10kV.协鑫Ⅰ1G25线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
170.64 2024-04-10 35.18 轻载 2924.65 2924.65

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容
中创园Ⅱ1G26

线
镇江.郭庄变/10kV.中创园Ⅱ1G26线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

55.08 2024-04-11 11.36 轻载 4926.15 4926.15
郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容 协鑫Ⅱ1G27线 镇江.郭庄变/10kV.协鑫Ⅱ1G27线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
135.6 2024-05-01 27.96 轻载 3531.54 3531.54

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线



句容 聚星1G28线 镇江.郭庄变/10kV.聚星1G28线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
27.96 2024-05-02 5.76 轻载 5395.87 5395.87

郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容
义台街Ⅰ1C24

线
镇江.崇明变/10kV.义台街Ⅰ1C24线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

23.04 2024-04-05 4.75 轻载 5481.08 5481.08
崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅱ段母线

句容 花语墅1C21线 镇江.崇明变/10kV.花语墅1C21线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
128.88 2024-04-14 26.57 轻载 3647.93 3647.93

崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅱ段母线

句容
羊角山Ⅱ1C44

线
镇江.崇明变/10kV.羊角山Ⅱ1C44线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

37.68 2024-04-08 7.77 轻载 5227.52 5227.52
崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅳ段母线

句容
义台街Ⅱ1C43

线
镇江.崇明变/10kV.义台街Ⅱ1C43线 10kV 485

D5000 
AMPRATING

22.8 2024-04-05 4.7 轻载 5485.24 5485.24
崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅳ段母线

句容 富仕苑1C42线 镇江.崇明变/10kV.富仕苑1C42线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
16.08 2024-04-07 3.32 轻载 5601.63 5601.63

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅳ段母线

句容 中央1C41线 镇江.崇明变/10kV.中央1C41线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
34.6 2024-04-03 7.13 轻载 5280.86 5280.86

崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅳ段母线

句容 吾悦Ⅲ1J31线 镇江.句北变/10kV.吾悦Ⅲ1J31线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
111.77 2024-05-01 23.05 轻载 3944.28 3944.28

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅵ段母线

句容 吾悦Ⅳ1J32线 镇江.句北变/10kV.吾悦Ⅳ1J32线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
23.09 2024-04-09 4.76 轻载 5480.22 5160

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅵ段母线

句容 句西1J36线 镇江.句北变/10kV.句西1J36线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
77.4 2024-04-06 15.96 轻载 4539.57 4539.57

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅵ段母线

句容 蔡巷1F07线 镇江.浮山变/10kV.蔡巷1F07线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
99.12 2024-04-07 20.44 轻载 4163.38 4163.38

浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 浮山1F01线 镇江.浮山变/10kV.浮山1F01线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
116.52 2024-04-29 24.02 轻载 3862.01 3862.01

浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 天湖Ⅰ1F02线 镇江.浮山变/10kV.天湖Ⅰ1F02线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 浮山变/ 0

句容 下余1F03线 镇江.浮山变/10kV.下余1F03线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
111.96 2024-04-14 23.08 轻载 3940.99 3940.99

浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 天镇1F05线 镇江.浮山变/10kV.天镇1F05线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
169.56 2024-04-25 34.96 轻载 2943.36 2943.36

浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 天开Ⅰ1F08线 镇江.浮山变/10kV.天开Ⅰ1F08线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
13.44 2024-05-01 2.77 轻载 5647.35 5647.35

浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 金山1F13线 镇江.浮山变/10kV.金山1F13线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
183 2024-04-07 37.73 轻载 2710.58 2710.58

浮山变/镇江.浮山

变/2号主变
32.78 Ⅱ段母线

句容 茅西1F14线 镇江.浮山变/10kV.茅西1F14线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
67.08 2024-04-14 13.83 轻载 4718.31 4718.31

浮山变/镇江.浮山

变/2号主变
32.78 Ⅱ段母线

句容 集镇1F15线 镇江.浮山变/10kV.集镇1F15线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
117.6 2024-04-07 24.25 轻载 3843.3 3843.3

浮山变/镇江.浮山

变/2号主变
32.78 Ⅱ段母线

句容 天开Ⅱ1F16线 镇江.浮山变/10kV.天开Ⅱ1F16线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
11.4 2024-04-05 2.35 轻载 5682.69 5682.69

浮山变/镇江.浮山

变/2号主变
32.78 Ⅱ段母线

句容 天湖Ⅱ1F17线 镇江.浮山变/10kV.天湖Ⅱ1F17线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 浮山变/ 0

句容 天潦1F18线 镇江.浮山变/10kV.天潦1F18线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
51 2024-04-08 10.52 轻载 4996.82 4996.82

浮山变/镇江.浮山

变/2号主变
32.78 Ⅱ段母线

句容 东安Ⅰ1D11线 镇江.东昌变/10kV.东安Ⅰ1D11线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0.04 2024-05-06 0.01 轻载 5879.44 5879.44 东昌变/ 0

句容 东安Ⅱ1D12线 镇江.东昌变/10kV.东安Ⅱ1D12线 10kV 485
D5000 

AMPRATING
0.19 2024-05-06 0.04 轻载 5876.84 5876.84 东昌变/ 0

句容 茅镇1M18线 镇江.茅峰变/10kV.茅镇1M18线 10kV 485 缺省经验值 26.41 2024-04-05 5.45 轻载 5422.71 5422.71
茅峰变/镇江.茅峰

变/2号主变
21.97 Ⅱ段母线

句容
茅开Ⅱ1M16

线
镇江.茅峰变/10kV.茅开Ⅱ1M16线 10kV 485 缺省经验值 114.78 2024-04-22 23.67 轻载 3892.15 3892.15

茅峰变/镇江.茅峰

变/2号主变
21.97 Ⅱ段母线

句容
茅开Ⅰ1M01

线
镇江.茅峰变/10kV.茅开Ⅰ1M01线 10kV 485 缺省经验值 27.02 2024-04-21 5.57 轻载 5412.15 5412.15

茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线



句容 园林1M02线 镇江.茅峰变/10kV.园林1M02线 10kV 485 缺省经验值 99.84 2024-04-08 20.59 轻载 4150.91 4150.91
茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 茅晨1M03线 镇江.茅峰变/10kV.茅晨1M03线 10kV 485 缺省经验值 93.43 2024-04-08 19.26 轻载 4261.93 4261.93
茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容
茅石Ⅰ1M04

线
镇江.茅峰变/10kV.茅石Ⅰ1M04线 10kV 485 缺省经验值 108.16 2024-05-04 22.3 轻载 4006.8 4006.8

茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 茅河1M06线 镇江.茅峰变/10kV.茅河1M06线 10kV 485 缺省经验值 19.18 2024-04-13 3.95 轻载 5547.94 5547.94
茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 茅亭1M07线 镇江.茅峰变/10kV.茅亭1M07线 10kV 485 缺省经验值 38.18 2024-04-06 7.87 轻载 5218.86 5218.86
茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 茅嘉1M09线 镇江.茅峰变/10kV.茅嘉1M09线 10kV 485 缺省经验值 28.72 2024-05-01 5.92 轻载 5382.7 5382.7
茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 茅宫1M13线 镇江.茅峰变/10kV.茅宫1M13线 10kV 485 缺省经验值 44.7 2024-05-02 9.22 轻载 5105.93 5105.93
茅峰变/镇江.茅峰

变/2号主变
21.97 Ⅱ段母线

句容 茅湾1M14线 镇江.茅峰变/10kV.茅湾1M14线 10kV 485 缺省经验值 59.29 2024-05-02 12.22 轻载 4853.23 4853.23
茅峰变/镇江.茅峰

变/2号主变
21.97 Ⅱ段母线

句容
茅石Ⅱ1M15

线
镇江.茅峰变/10kV.茅石Ⅱ1M15线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14

茅峰变/镇江.茅峰

变/2号主变
21.97 Ⅱ段母线

句容 青城225线 镇江.三岔变/10kV.青城225线 10kV 485 缺省经验值 52.7 2024-05-05 10.87 轻载 4967.37 4967.37
三岔变/镇江.三岔

变/1号主变
5.16 Ⅱ段母线

句容 部队1D15线 镇江.东昌变/10kV.备用1D15线 10kV 485 缺省经验值 78.07 2024-04-04 16.1 轻载 4527.96 4527.96
东昌变/镇江.东昌

变/1号主变
9.93 Ⅰ段母线

句容 郭工Ⅰ1G30线 镇江.郭庄变/10kV.备用1G30线 10kV 485 缺省经验值 1.28 2024-05-04 0.26 轻载 5857.97 5857.97
郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容 郭开Ⅰ1G31线 镇江.郭庄变/10kV.备用1G31线 10kV 485 缺省经验值 1.44 2024-05-06 0.3 轻载 5855.19 5855.19
郭庄变/镇江.郭庄

变/2号主变
48.6 Ⅳ段母线

句容
一九一二1J33

线
镇江.句北变/10kV.备用1J33线 10kV 485 缺省经验值 97.79 2024-05-03 20.16 轻载 4186.41 4186.41

句北变/镇江.句北

变/2号主变
5.16 Ⅵ段母线

句容 崇京1C25线 镇江.崇明变/10kV.备用1C25线 10kV 485 缺省经验值 329 2024-04-28 67.84 中载 181.86 181.86
崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅱ段母线

句容 中央Ⅱ1C23线 镇江.崇明变/10kV.备用1C23线 10kV 485 缺省经验值 7.92 2024-04-23 1.63 轻载 5742.96 5742.96
崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅱ段母线

句容 崇铁1C22线 镇江.崇明变/10kV.备用1C22线 10kV 485 缺省经验值 25.56 2024-04-24 5.27 轻载 5437.44 5437.44
崇明变/镇江.崇明

变/1号主变
35.1 Ⅱ段母线

句容 金香樟1C45线 镇江.崇明变/10kV.备用1C45线 10kV 485 缺省经验值 4.08 2024-04-11 0.84 轻载 5809.47 5809.47
崇明变/镇江.崇明

变/2号主变
38.2 Ⅳ段母线

句容 江开1Y33线 镇江.沿江变/10kV.备用1Y33线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 沿江变/ 0

句容 工业园1F09线 镇江.浮山变/10kV.备用1F09线 10kV 485 缺省经验值 202.32 2024-04-19 41.72 轻载 2375.95 2375.95
浮山变/镇江.浮山

变/1号主变
29.16 Ⅰ段母线

句容 茅后1M08线 镇江.茅峰变/10kV.备用1M08线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14
茅峰变/镇江.茅峰

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 滨黄Ⅰ1B01线 镇江.滨河变/10kV.滨黄Ⅰ1B01线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 滨河变/ 0
句容 滨黄Ⅱ1B19线 镇江.滨河变/10kV.滨黄Ⅱ1B19线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 滨河变/ 0

句容 肖开Ⅰ1G01线 镇江.肖杆变/10kV.肖开Ⅰ1G01线 10kV 485 缺省经验值 32.9 2024-04-01 6.78 轻载 5310.31 5310.31
肖杆变/镇江.肖杆

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 肖恒Ⅱ1G19线 镇江.肖杆变/10kV.肖恒Ⅱ1G19线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0
句容 新城Ⅱ1G18线 镇江.肖杆变/10kV.备用1G18线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0

句容
宸悦赋Ⅱ1G16

线
镇江.肖杆变/10kV.备用1G16线 10kV 485 缺省经验值 12.96 2024-04-14 2.67 轻载 5655.67 5655.67

肖杆变/镇江.肖杆

变/2号主变
0 Ⅱ段母线

句容 肖京Ⅱ1G15 镇江.肖杆变/10kV.备用1G15线 10kV 485 缺省经验值 75.67 2024-04-22 15.6 轻载 4569.53 4569.53
肖杆变/镇江.肖杆

变/2号主变
0 Ⅱ段母线

句容 肖开Ⅳ1G14线 镇江.肖杆变/10kV.肖开Ⅳ1G14线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0

句容 肖开Ⅱ1G13线 镇江.肖杆变/10kV.肖开Ⅱ1G13线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14
肖杆变/镇江.肖杆

变/2号主变
0 Ⅱ段母线



句容 新城Ⅰ1G09线 镇江.肖杆变/10kV.备用1G09线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0

句容
宸悦赋Ⅰ1G08

线
镇江.肖杆变/10kV.备用1G08线 10kV 485 缺省经验值 13.58 2024-04-09 2.8 轻载 5644.93 5644.93

肖杆变/镇江.肖杆

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 肖京Ⅰ1G07 镇江.肖杆变/10kV.备用1G07线 10kV 485 缺省经验值 79.88 2024-04-13 16.47 轻载 4496.61 4496.61
肖杆变/镇江.肖杆

变/1号主变
0 Ⅰ段母线

句容 里港口1G06线 镇江.肖杆变/10kV.备用1G06线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0
句容 肖恒Ⅰ1G03线 镇江.肖杆变/10kV.肖恒Ⅰ1G03线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0
句容 肖开Ⅲ1G02线 镇江.肖杆变/10kV.肖开Ⅲ1G02线 10kV 485 缺省经验值 0 2024-05-06 0 轻载 5880.14 5880.14 肖杆变/ 0


